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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 3189/W/2018

Nazwa 1 adres klienta:

Miejsce pobierania probki:

Opis probki:

Daty pobrania i przyjecia probki:
Data(y) wykonania badania probki:
Stan prébki:

Probki zostaty pobrane przez:
Sposdb pobrania probki:
Plan pobierania prébki:

Zaklad Gosp. Kom. w Lacku
33-390 Lacko Lacko 755

Czarny Potok- Osrodek Zdrowia

woda do spozycia
10.12.2018 / 10.12.2018
10.12.2018 - 13.12.2018

odpowiedni

przedstawiciela Laboratorium/ Pawel Kroél
PN-EN ISO 19458:2007 |A| PN-ISO 5667-5:2017 |N|
nie dotyczy

TornnrmmE Nowy Sacz, 14.12.2018

Oznaczany wskaznik Metoda badawcza Jednostka Wynik badan Wartosé 1

3189/W/2018 dopuszczalna
barwa PN-EN ISO 7887:2002 |N| mgPt/l ponizej 5 akceptow.
chlor wolny pom.kolorym.met. DPD |[N| mg/l  ponizegj 0.10 0.3
metnosé PN EN-ISO 7027:2016 |N| NTU 0.09 1
pH ( temp.pomiaru 14.6 °C) PN-EN ISO 10523:2012 |A| pH 7.7 6.5-9.5
przewodno$¢ elekt. wi.( temp.pomiaru 15.1 °C ) (*) PN-EN 27888:1999 [A]  uS/cm 580.0 2500
zapach PN-EN 1622:2003 IN| akceptowalny akceptowalny
Ogolna liczba mikroorg w 22 °C w 1 ml wody po 72 BPN-EN ISO 6222:2004 |A| jik 44 bez n.zmi
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014 |A] ik 0 0
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'htury 25°C wykonana za pomoc urzadzenia do kompensacji temperatury
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Wyniki akredytowane oznaczoRp A, wyniki spoza zakresu akredytacji N. Wyniki badan odnoszq sie wytqcznie do badanych probek.
1/ wedtug Rozporzqdzenia Minjstra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r.\w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoéycia przez ludzi.
Niniejsze sprawozdanie zostato sgorzadzone w 2 egzemplarzach, zyczego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Bez pisemnej zgody Kierownika Liboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci,

Klient ma prawo ziozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawezdania z badan.
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